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Rapporten er en del af rapporteringen af END-UVE-projektet: 'Undersøgelse af
generatorkoncepter til vindmøller'.
De øvrige rapporter er Bindner, H., L. Søndergaard og E. Damgård: 'Undersøgelse
af generatorkoncepter til vindmøller - Opsummeringsrapport', Risø-R-857(DA) og
Damgård, E.: 'Undersøgelse af generatorkoncepter til vindmøller - Besøgsrapporter',
Notat nr. EP95/1063, Elsamprojekt.
Nærværende rapport om mangepolede generatorer er en redegørelse om de ge-
neratortyper, der kan anvendes i en vindmølle uden gear. Projektets formål var at
indsamle erfaringerne samt vurdere resultaterne fra andre projekter om generatorer til
gearløse vindmøller for derved at forsøge at finde den/de mest optimale løsning/er. I
rapporten er vægten lagt på vindmøller mellem 500kW og 1500kW, fordi det
forventes, at det er den størrelse vindmøller, som bliver dominerende i fremtiden.
Først er kravene til transmissionssystemet opstillet. De ydre krav, som omløbstallet for
vingerotoren, nettilslutningen og transport sætter grænser for løsningsmulighederne.
Udover disse ydre begrænsinger er det vigtigt at transmissionssystemet er simpelt,
robust og lydsvagt samt let og billigt og med en høj virkningsgrad. På basis af de ydre
krav og de øvrige kriterier gennemgåes de forskellige generatortypers anvendelighed
mht. anvendelse i gearløse vindmøller.
Udfra undersøgelserne vælges den mest egnede kombination af generator og
frekvensomformer til nærmere undersøgelse. Den valgte løsning sammenlignes med
den konventionelle gear/generator design. De to koncepters karakteristika sammen-
lignes mht. størrelse, vægt, virkningsgrad og pris.
Til slut diskuteres valget af bedste løsning samt mulige alternativer til denne. Herunder
især anvendelsen af mere eksotiske generatortyper.
Projektet er lavet i samarbejdet med Elsamprojekt, og er delvis financeret af ENS-UVE
og delvis af Risø program midler. Elsamsprojekts indsats er fmancieret af Elsanis F&U
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E Virkningsgraden for en mangepolet direkte drevet PM-generator sammenlignet med





Den danske vindmølleindustri har til dato satset på kendt og pålidelig teknologi, hvilket
har resulteret i, at transmissionssystemet i de fleste dansk producerede vindmøller
består af (3-bladet) rotor, hovedaksel, gearkasse, asynkrongenerator og nettilkoblings-
enhed. Det er imidlertid interessant med en konstruktion uden gear, da gearløse
vindmøller har en række muligheder med hensyn til reduceret vægt og pris, mindre
vedligeholdelse og støj samt mere veldefineret levetid.
Drivsystemet fra vind til net for både den konventionelle vindmølle og den gearløse





















Figur 1.1 Blokdiagram af en vindmølle. Top: En konventionel vindmølle. Bund: En
gearløs vindmølle.
Som det kan ses af figur 1.1, er gearkassen og generatoren i den konventionelle
vindmølle erstattet af en direkte drevet generator i den gearløse vindmølle. Soft-start
enheden i den konventionelle vindmølle benyttes ved indkoblingen af generatoren til
elnettet, og det reaktive effektforbrug udkompenseres delvis af et kondensatorbatteri.
I den gearløse vindmølle er det mere hensigtsmæssigt at koble generatoren til elnettet
via en frekvensomformer, hvorved soft-start enheden og kondensatorbatteriet bliver
overflødig.
Det er kun Enercon (D), som kommercielt bygger og sælger gearløse vindmøller, men
der foregår både udvikling hos fabrikanterne Kenetech Windpower (USA), Atlantic
Orient Corp. (USA), Lagerwey (NL), Belt Electric (DK), Siemens (D) og hos
forskningsinstitutioner ECN (NL), Chalmers (S), Rensselaer Polytechnic Institute
(USA), Ohio State University (USA), Technische Universitåt Braunschweig (D),
University of Durham (GB) og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi (DK).
Fabrikanterne og forskningsinstitutionerne arbejder med forskellige koncepter, såsom
synkrongenerator med viklet rotor, synkrongenerator med permanente magneter (PM-
generatorer), og switched reluktansgeneratorer. I projektet blev erfaringerne fra disse
projektet indsamlet og vurderet for derved at forsøge at finde den/de mest optimale
løsning/er.
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2 Krav til transmissionssystemet
Transmissionssystemet i en vindmølle er underlagt nogle begrænsninger både på input-
siden i koblingen til vingerotoren og på output-siden i koblingen til forsyningsnettet.
Herudover er der nogle fysiske begrænsninger på generatorens fysiske størrelse, hvis
den på simpel vis skal kunne transporteres. For at få et grundlag til at sammenligne
gearløse vindmøller med konventionelle vindmøller uden og med frekvensomformere,
opstilles nogle kvantitative mål for ydelsen af transmissionssystemet.
2.1 Sammenhæng mellem nominel effekt, nonimel moment og
nominel omløbstal for en vindmølle
I følge Andersen 1980 er effekten fra en vindmølle givet ved:
: 2 n ^ m , (2.1)
hvor p er luftensmassefylde [kg/m3], v0 er vindhastigheden [m/s], Cp er effekt-
koefficienten, Arotor er det bestrøgne areal [m2], n er omløbstallet [rpm], og m«, er
drejningsmomentet [Nm].
I denne rapport benyttes følgende approksimation:
Det antages, at effektkoefficienten Cp som funktion af vindhastigheden v0 er uafhængig
af vindmøllens størrelse.
Vindmøllernes nominelle effekt kan herefter regnes proportional med det bestrøgne
areal, og er givet ved:
P - k A - k TT rotor
fnorn - drotor -*!*{
 2 J ( 2 2 )
> Drotor = 37™ ^ K ^ OAlkW/m2
hvor Pnom er den nominelle effekt [kW], Drotor er rotordiameteren [m], og kj er
vindmøllernes specifikke effekt [kW/m2].
I formel (2.2) er rotordiameteren valgt til 37m for en 500kW vindmølle, hvilket er en
typisk værdi for en konventionel dansk vindmølle (fx. Nordtank NTK 500/37).
For konventionelle vindmøller er tiphastigheden pga. aerodynamisk støj begrænset til
ca. 60m/s (fx. 58m/s for Nordtank NTK 500/37). Den maksimale tiphastighed for de
gearløse vindmøller er valgt 15% højere (69m/s) end for de konventionelle vindmøller,
da volumen af generatoren derved reduceres. Tiphastigheden kan vælges højere for de
gearløse vindmøller, fordi der benyttes en frekvensomformer (afsnit 2.3), hvorved om-
løbstallet og dermed den aerodynamiske støj kan reduceres ved dellast.
Ved indsættelse af tiphastigheden i formel (2.2) fås sammenhængen mellem
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er tiphastigheden [m/s] ved vindmøllens nominelle omløbstal n ^ [rpm].hvor
Formel (2.3) er anvendt i figur 2.1, hvor vindmøllens nominelle omløbstal og
momentet er afbildet som funktion af vindmøllens nominelle effekt.
Møllens nominelle effekt Pn, [kW]
Figur 2.1 Vindmøllens nominelle omløbstal og nominelle moment afbildet som
funktion af den nominelle effekt.
Det lave omdrejningstal og dermed store moment er væsentligt for designet af
generatoren, idet generatorens volumen er proportional med momentet. Af figur 2.1
ses det, at det nominelle omløbstal for vindmøllen mindskes fra ca. 35.5 rpm til 20.5
rpm, når den nominelle effekt øges fra 500kW til 1500kW, hvorfor det nominelle mo-
ment for en vindmølle øges ca. 5 gange (699kNm / 134kNm), når den nominelle effekt
øges 3 gange (1500kW / 500kW).
2.2 Virkningsgraden for drivsystemet til en vindmølle
Det samlede virkningsgrad for drivsystemet er en vigtig parameter for vindmøllens
økonomi. Det er klart, at hvis der kan opnås en højere virkningsgrad for en gearløs
vindmølle (pga. ingen gear og dermed geartab) kontra en konventionel vindmølle, vil
dette afhængig af størrelsesordenen kunne være væsentligt for konkurrenceevnen.
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2.3 Nettilslutning
Nettilslutningen for en typisk dansk vindmølle med asynkrongenerator består af en
tyristorenhed til soft-start og en parallelkoblet kontaktor, hvilket er et enkelt og robust
system. Men som det er vist i afsnit 3, er synkrongeneratoren den mest velegnede
maskine, som mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator. Da den ovenfor nævnte
tyristorenhed med tilhørende kontaktor ikke er velegnet til synkrongeneratorer,
beskrives nettilslutningen af synkrongeneratorer nedenfor.
Direkte nettilslutning af synkronmaskine
I flere år har forskere i bla. England (Spooner 1994) arbejdet med at lave mangepolede
synkrongeneratorer til gearløse vindmøller, som er direkte nettilkoblet. Så vidt det
vides har de ikke anvendt dette princip til større effekter (Pnom>100kW) pga.
indkoblingsproblemer.
Der er følgende problemer ved at havde en synkronmaskine koblet direkte til elnettet:
1: det er nødvendig med enten elektrisk eller mekanisk dæmpning, og
2: generatoren skal være synkroniseret med elnettet før indkoblingen.
Punkt 1.
En synkrongenerator vil populært sagt virke som en fjeder mellem net og rotor, og for
at undgå mekaniske svingninger er det vigtigt at have dæmpning i systemet.
Dæmpningen kan enten frembringes elektrisk inde i maskinen eller mekanisk med
støddæmper i maskinens ophæng. I følge Siemens Niirnberg (Dr. Georg Moller) vil
en elektrisk dæmpning kun være virksom op til nogle få Hz for en stor mangepolet
synkrongenerator, hvilket formodentlig er for lavt, når generatoren er direkte nettilslut-
tet. Englændere (Spooner 1994) anvender mekaniske dæmpning, som i princippet
består i at ophænge generatoren i fjedre og støddæmpere. Denne løsning virker
kompliceret, og kan være svær at gennemføre pga. følsomheden overfor flexibiliteten
og dæmpningsforholdene. Løsningen synes mekanisk kompliceret, og kan derfor ikke
tilrådes.
Punkt 2.
Synkroniseringen skal sikre, at synkrongeneratoren først indkobles på nettet, når
amplituden, frekvensen og fasen af generatorspændingen og netspændingen er
sammenfaldende. Vindmøllens omløbstal og dermed generatorspændingens frekvens
og fase kan enten reguleres med pitch-reguleringen (pitch-reguleret vindmølle) eller
med en elektrisk modstandsbelastning (stall-reguleret vindmølle). Som direkte
nettilkoblet og direkte drevet vindmøllegenerator er PM-generatoren mest velegnet;
men for denne generatortype kan amplituden af spændingen ikke reguleres uafhængig
af frekvensen, og da tomgangsspændingen ved det nominelle omløbstal samtidig er
betydelig større end netspændingen ( — 15% for P=500kW) kan der forekomme store
indkoblingsstrømstød, hvilket gør synkroniseringen vanskelig.
Direkte nettilslutning beskrives derfor ikke nærmere i denne rapport.
Nettilslutning af synkronmaskine via frekvensomformer
Af de grunde som er beskrevet ovenfor, bør en mangepolet direkte drevet synkronge-
nerator kobles til elnettet via en frekvensomformer. Herved opnås der flere fordele:
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1: generatorens diameter kan reduceres, fordi generatoren kan designes til en
lavere frekvens end netfrekvensen
2: ingen synkroniseringsproblemer,
3: færre problemer med svingninger, dæmpning og mekaniske laster pga.
variabel hastighed,
4: udjævning af hurtige effektvariationer såsom 3-p-effekt pga. variabel
hastighed,
5: mindre momentpulsationer, hvis vindmøller ikke stall'er eller pitch'er optimalt
pga. variabel hastighed
6: en forøget årsproduktion på 5% til 10% (Frandsen 1995), fordi den variable
hastighed medfører, at vinden kan udnyttes optimalt,
7: den aerodynamisk støj fra vingerne kan reduceres, fordi omløbstallet kan
mindskes ved lave vindhastigheder, og
8: både den aktive og den reaktive effekt kan styres, hvilket burde medføre
reducerede krav til nettetskapacitet og dermed besparelser ved nettilslutningen.
I resten af denne rapport er det derfor antaget, at de mangepolede direkte drevne ge-
neratorer er tilkoblet elnettet via frekvensomformere.
2.4 Konstruktionsbegrænsninger ved store generatorer
Dette afsnit er medtaget, fordi der er nogle praktiske problemer ved den gearløse
vindmølle, som ikke er tilstede ved en konventionel dansk vindmølle.
Maskinkabinen
I figur 2.2 og 2.3 er maskinkabinerne for henholdsvis en 400kW konventionel





Figur 2.2 Maskinkabine til en konventionel pitch-reguleret 400kW vindmølle.
Kilde: VESTAS.
Rotor
Figur 2.3 Skitse af en tænkt maskinkabine til en 400kW gearløs vindmølle.
Som det ses af figur 2.2 og 2.3 er maskinkabinen til en gearløse vindmølle betydelig
større end maskinkabinen til den konventionelle vindmølle. Det betyder, at generatoren
kommer til at indgå i den bærende konstruktion på en anden måde, end det er tilfældet
med en konventionel vindmølle. Endvidere anskueliggør skitserne at de direkte drevne
generatorer til den gearløse vindmøøle skal designes, så deres yderdiameter minimeres.
Transport
Da direkte drevne generatorer mellem 500kW og 1500kW er fysisk meget store (kurve




1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T »4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L /T«2)
- 3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/T-4)
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/T »2)
5: Mangepolet generator med viklet rotor (L/T =2)
6: 4-polet PM-generator (NdFeB, L / T - 1 . 2 7 )
2.4. Yderdiameteren D0for synkrongeneratorer til vindmøller som funktion
af den nominelle effekt Pnom.
Som det ses af figur 2.4 er yderdiameteren betydelig større for mangepolede direkte
drevne generatorer sammenlignet med 4-polede generatorer. Desuden ses det, at
yderdiameteren for synkrongeneratoren med viklet rotor er noget større end
yderdiameteren for PM-generatorerne.
I følge appendix D kan generatorer transporteres i en container, hvis dens yderdiameter
er mindre end 3.Om. Større maskiner kan transporteres på en blokvogn, når
yderdiameteren er mindre end 5.Om. Værdierne i tabel 2.1 angiver den maksimale
effekt for direkte drevne generatorer, når deres tages hensyn til, at yderdiameteren skal










generator (L/r = 2).









P „ ^ 650kW
Tabel 2.1 Den maksimale effekt for mangepolede direkte drevne generatorer, når
yder diameter en er begrænset af transportmæssige årsager.
Ud fra værdierne i tabel 2.1 kan det konkluderes, at for de store gearløse vindmøller
(Pnom > 750kW) kan der opstå transportmæssige problemer pga. generatorens
yderdiameter. Fx. over 1150kW er yderdiameteren for en generator til en gearløs
vindmølle altid større end 5.Om, og generatoren kan derfor ikke transporteres på
sædvanlig vis.
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3 Udvælgelse af bedste koncept
Der er igennem tiderne blevet designet elektriske maskiner til mange formål.
Fremkomsten af effektelektronik har gjort nogle af maskinerne mindre attraktive (fx.
DC-maskinen) og andre mere (fx. SR-maskinen). Nedenfor, hvor forskellige typer af
elektriske maskiner er beskrevet, er der lagt vægt på de forhold (fx. holdbarhed, vægt,
osv.) der gør sig gældende for en vindmøllegenerator for derved at kunne udvælge den
mest velegnede maskintype som direkte drevet vindmøllegenerator.
3.1 Valg af maskintype
Elektriske maskiner kan inddeles i fire hovedtyper, som beskrives i det følgende.
Figur 3.1 Elektriske maskiner. 1: Udprægede poler i stator og rotor. 2: Cylindrisk
stator og udprægede poler i rotor. 3: Udprægede poler i stator og cylindrisk rotor.
4: Cylindrisk stator og rotor.
Maskintype 1
Maskintype 1 har både udprægede poler i stator og rotor. Switched Reluctans (SR-
maskine) er af denne type, og bliver i tiden undersøgt af forskningsinstitutionerne ECN
(NL), Rensselaer Polytechnic Institute (USA) og Ohio State University (USA). Der er
stor interesse omkring SR-maskinen, fordi den har en simpel rotor, som kun består af
en aksel og noget lamineret blik. Men SR-maskinen har flere uheldige egenskaber
f.eks. akustisk støj. Støjen kan reduceres ved at øge luftgabet, men derved øges vægt
/ effekt forholdet for maskinen, samtidig med at virkningsgraden reduceres. Endvidere
har SR-maskinen en lille effektfaktor sammenlignet med andre maskintyper, hvilket
betyder, at frekvensomformerens ensretterdel skal være dimensioneret til en noget
højere tilsyneladende effekt end aktiv effekt (ca. 40% i følge Miller 1993). SR-maski-
nen er ikke undersøgt nærmere i dette projekt, fordi støjen og den lave effektfaktor gør
den mindre attraktiv end synkronmaskinen som direkte drevet vindmøllegenerator.
Maskintype 2
Maskintype 2 har kun udprægede poler i rotoren. Denne maskintype findes både med
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og uden magnetiseringskredsløb (feltvikling eller permanente magneter) i rotoren.
Uden magnetiseringskredsløb (synkron reluktans maskine) er maskintype 2 ikke
velegnet som mangepolet direkte drevet generator, pga. et højt vægt / effekt forhold
og en lille effektfaktor. Maskintype 2 kendes også som synkronmaskine med
udprægede poler, hvor magnetiseringskredsløbet enten er en feltvikling (synkronge-
nerator med viklet rotor) eller permanente magneter (PM-generator). Mangepolede
synkronmaskiner med viklet rotor fremstilles til adskillige MW, og anvendes bla. i
vandkraftværker. Mangepolede PM-maskiner anvendes i dag kun til mindre effekter
(Pnom < 200kW), fordi permanente magneter har været kostbare. Den største mangepolet
PM-generator, hvortil der er fundet referencer (Weh 1988), er på 180kW ved 500rpm.
Det forventes, at mangepolede PM-maskiner allerede på kort sigt bliver mere udbredte,
fordi prisen på magneter er faldende. Hovedparten af denne rapport omhandler
mangepolede synkronmaskiner med udprægede poler, fordi det er den mest velegnede
generatortype til gearløse vindmøller.
Maskintype 3
Maskintype 3 har kun udprægede poler i statoren. Denne maskintype er kendt som
DC-maskinen, og har før i tiden været dominerende til drevsystemer, hvor omløbstallet
har skulle kunne varieres. Denne maskintype er ikke velegnet til vindmøller, fordi der
skal være elektro-mekanisk kontakt til rotoren (kommutator), hvilket kræver betydelig
vedligeholdelse.
Maskintype 4
Maskintype 4 har cylindrisk stator og rotor. Denne maskintype benyttes ofte som 2
eller 4-polet synkrongeneratorer i f.eks. kulfyrede kraftværker. Som mangepolet
generator er synkronmaskinen med udprægede poler (maskintype 2) lettere at fremstille
og derfor oftere anvendt end synkronmaskinen med cylindrisk rotor.
Asynkronmaskinen, der også er af denne type, er den mest anvendte maskine til
effekter over 0.25 kW. Den fremstilles både med viklet rotor (slæberingsmaskine) og
med kortslutningsrotor (kortslutningsmaskine). Slæberingsmaskinen er ikke velegnet
til vindmøller, fordi børsterne kræver vedligeholdelse.
Kortslutningsmaskinen, som anvendes i konventionelle danske vindmøller, er heller
ikke velegnet som mangepolet generator, fordi:
1: enten bliver forholdet mellem den nominelle strøm og magnetiseringsstrømmen
lille, hvilket medfører lav effektfaktor, dårlig udnyttelse af materialerne og lav
virkningsgrad, eller
2: også bliver vægt / effekt forholdet stort.
Punkt 1.
Som beskrevet i Krabbe 1993 kan en maskine med 84 polpar og en luftspaltediameter
på 4.2m betragtes som 42 stk. 4-polede maskiner med en luftspaltediameter på 0. lm,
som er placeret langs periferien. En 4-polet maskine med en luftspaltediameter på 0. lm
har normalt en luftgabslængde på ca. 0.6mm. Luftgabslængden for en stor maskine er
givet ud fra mekaniske begrænsninger (appendix C), og bør mindst være 4.2mm, når
maskinens luftspaltediameter er 4.2m. Magnetiseringsstrømmen for en 4-polet maskine
er normalt ca. 30% af den nominelle strøm. For maskinen med 84 polpar forøges
luftgabet mindst 4.2mm/0.6mm~7 gange, og magnetiseringsstrømmen bliver derfor
omtrent "70.3=2.1 gange" den nominelle strøm. Denne maskine er ubrugelig, da
magnetiseringsstrømmen er større end den nominelle strøm.
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Punkt 2.
Magnetiseringsstrømmen kan holdes nede på en passende værdi (30% til 40% af den
nominelle strøm) ved at designe generatoren til en lavere frekvens end 50 Hz.
Maskinen under punkt 1 kan i princippet realiseres ved at reducere polpar antallet fra
84 til 12. Men som det er beskrevet i afsnit 4.2 øges jernforbruget i både rotor og
stator, når pol tallet mindskes, da poldelingen derved øges. Som mangepolet generator
vil asynkrongeneratoren derfor blive betydelig tungere end synkrongeneratoren.
3.2 Viklet rotor eller permanente magneter
Der er flere forhold, der afgør om det er mest fordelagtigt at anvende en feltvikling
eller permanente magneter i en synkrongenerator. Nogle af disse forhold er:
Virkningsgraden for generatoren, generatorens fysiske størrelse, plads til magneti-
seringskredsløbet og prisen for magnetiseringskredsløbet.
Virkningsgraden for generatoren og generatorens fysiske størrelse
Imodsætning til en PM-generator går der effekt tabt til magnetisering af en generator
med viklet rotor, hvilket betyder, at:
Enten stiger virkningsgraden for en given mangepolet generator, når
feltviklingen erstattes af permanente magneter,
eller også kan PM-generatoren laves med mindre yderdiameter end en maskine
med viklet rotor for samme virkningsgrad.
Desuden er virkningsgraden ved dellast større for en PM-generator end for en
generator med viklet rotor.
I projektet er det valgt, at designe de mangepolede generatorer med samme virknings-
grad ved fuldlast (appendix F), hvorfor de mangepolede PM-generatorer bliver fysisk
mindre end de mangepolede generatorer med viklet rotor.
Plads til magnetiseringskredsløbet og prisen for magnetiseringskredsløbet
I dette afsnit undersøges, hvornår det er plads- og prismæssigt mest attraktivt at
anvende permanente magneter fremfor en feltvikling. I følge (Levi, 1984) fylder
permanente magneter til magnetiseringen mindre end kobberet til feltviklingen, når:
D < - EfnP (3.1)
v/2 i « M
og koster mindre, når:
D < J_ ^111 (3.2)
hvor D=luftspaltediameteren, p=antal polpar, T=poldelingen, Em=Magneternes
energiindhold i arbejdspunktet (appendix B), Bf=Flux-tætheden i luftgabet
(0.6T < Bf < 0. 9T), Jf=Strømtætheden i feltviklingen (Jf < 5. OA/mm2), kcu=Kobberfyld-
faktoren (kcu« 0.5), t = Spredningskoefficienten (1.10 < i < 1.25), og kpMcu=pris pr.
m3 magneter / pris pr. m3 kobber.
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Formel (3.1) og (3.2) er anvendt til udregning af værdierne i tabel 3 . 1 . I ud-





p=40. Plads: D < [m]
p=40. Pris: D < [m]
p=80. Plads: D < [m]



































Tabel 3.1. Oversigt over hvornårpermanenete magneter til en PM-generatorfylder og
koster mindre end kobberet i feltviklingen til en generator med viklet rotor.
Af tabel 3.1 ses det, at når p > 4 0 fylder magneterne (NdFeB) til en PM-generator
mindre end en tilsvarende feltvikling, når luftspaltediameteren blot er mindre end
8.44m, hvilket er en meget stor maskine (Pnom> 1500kW).
Det ses også af tabel 3.1, at når luftspaltediameteren D<3.24m vil kobberet til
feltviklingen koste mindre end de tilsvarende permanente magneter. Men som
prisudviklingen har været indenfor permanente magneter vil det formodentlig ændre
sig i løbet af nogle år. For bare 10 år siden kostede højeffektive Samarium-Cobolt
magneter 10.000 kr/kg, og da dette projekt begyndte i 93 kostede højeffektive NdFeB
magneter 2.000 kr/kg. I oktober 94 kostede de samme NdFeB magneter 875 kr/kg, og
i maj 95 koster de uofficielt 600 kr/kg, og prisen er stadig faldende.
3.3 Frekvensomformer
Som beskrevet i afsnit 2.3 bør en mangepolet direkte drevet synkrongenerator kobles
til elnettet via en frekvensomformer, og derfor beskrives frekvensomformeren kort i
dette afsnit.
I det sidste årti er udviklingen forløbet hurtigt mht. pris og ydelse indenfor effekte-
lektronik såvel med hensyn til effektkomponenterne som deres styring. Frekvens-
omformere med strømmellemkreds og snitstyrede tyristorer (Levi 1984, Weh 1988,
Rasmussen 1993, Mohan 1989 og Tremmel 1994) var for bare 10 år siden enerådende
over 500 kW. Men udviklingen går i følge fabrikanterne af frekvensomformere mod
frekvensomformere med spændingsmellemkreds og pulsbreddestyring (Levi 1984,
Miller 1993, Mohan 1989, Pierik 1994 og Tsiolis 1993),
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tvangskommuterende halvledere (fx. IGBT=Insulated Gate Bipolar Tran-
sistors) er faldet i pris,
det er lettere at beskytte mod fejl, f.eks. netudfald,
den høje skiftefrekvens (> 4 kHz) medfører færre overtoner i strømmene,
generatoren kan udnyttes optimalt under alle driftsforhold, hvorved der spares
jern, kobber og evt. permanente magneter,
motorstart af vindmøllen er muligt,
frekvensomformeren er en spændingskilde (VSI) og ikke en strømkilde (CSI),
hvilket betyder, at store spredningsinduktanser i generatoren kan tolereres, og
at der formodentlig ikke nødvendigt med et elektrisk dæmpekredsløb i ge-
neratoren,
frekvensomformere med spændingsmellemkreds kan parallelkobles, og de kan
både anvendes til synkron- og asynkronmaskiner. Dette vil muligvis medføre
en pris reduktion i de kommende år, fordi produktionsantallet derved øges, og
vekselretteren kan desuden både styre den aktive og reaktive effekt.
Virkningsgrad af frekvensomformer
For at kunne sammenligne den konventionelle vindmølle med en gearløse vindmølle
er det nødvendig at kende virkningsgraden for frekvensomformeren. Virkningsgraden
ved fuldlast for en frekvensomformer over 150kW med spændingsmellemkreds og
IGBT'er er ca. 97.0 % (Anders Agerholm, ABB Industri).
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4 Analyse af bedste koncept: En synkron-
generator med frekvensomformer
I dette afsnit analyseres det mest lovende koncept til gearløse vindmøller: En
mangepolet direkte drevet synkrongenerator koblet til elnettet via en frekvensomformer
med spændningsmellemkreds og pulsbreddestyring. For denne løsning udregnes størrel-
se, vægt, virkningsgrad ol. i effektområdet 500 kW til 1500 kW.
4.1 Design kriterier
Til sammenligning af en konventionel vindmølle med en gearløs vindmølle undersøges
for generatoren dens dimensioner, materiale forbrug og virkningsgrad.
I det følgende benyttes de parametre, som er vist på skitsen af synkrongeneratoren i
figur 4.1,
Figur 4.1 Skitse af en 4-polet synkrongenerator med udprægede poler og viklet
rotor. Statorviklingerne og noterne i statoren er ikke indtegnet.
hvor D=luftspaltediameteren, L=maskinens aktive længde, p=antal polpar,
r=poldelingen=D-7r/(2p), lp=polskobredden«0.75T og g=luftgabslængden.
4.2 Fastlæggelse af L/T og antal polpar p
Diameteren, som altid er stor for en mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator i
sammenligning med en standard asynkrongenerator, kan reduceres ved at øge forholdet
mellem længden L og poldelingen r. Dette forhold kan dog ikke gøres vilkårligt stort,






F/gwr 4.2 Kobbervolumen Va
poldelingen r.
som funktion af forholdet mellem længden L og
Det ses af figur 4.2, at for fastholdt polpar antal p og nominel effekt Pnom bliver
kobbervolumet Vcu mindst, når L/r=2. Men da kurven for kobbervolumenet er
forholdsvis flad omkring minimum, kan L/r godt vælges op til 4, uden at kobbervolu-
men øges væsentlig.
Diameteren kan også reduceres ved at reducere polpar antallet og dermed statorfreke-







Figur 4.3 Udsnit af rotor og stator til PM-generatorer hvor polpar antallet i
maskine 2 er halv så stor som i maskine 1.
Dette er forsøgt illustreret i figur 4.3, hvor der er vist to maskiner med samme
luftspaltediameter D og aktiv længde L, men polpar antallet p er halveret i maskine 2
i forhold til maskine 1. Derved fordobles poldelingen r, hvilket øger arealet af stator-
og rotoråg og dermed volumen af stator- og rotorblikket.
På den anden side skal statoråget altid have et vis højde, for at det overhovedet er
muligt at bygge store elektriske maskiner. I følge Schorch (Ing. Meyer) skal statoråget
være mindst 5-6 cm, når luftspaltediameteren er over 2.Om, fordi det da er nødvendigt
at sammensætte statoren af mindre sektioner. Dette kriterium er anvendt i denne
rapport til at fastlægge statorfrekvensen og dermed polpar antallet. Simuleringerne
viste, at statoråget bliver omtrentlig 5-6 cm for en direkte drevet vindmøllegenerator,
når den nominelle statorfrekvens er 25 Hz.
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4.3 Skalering af elektriske maskiner
Skalering er en undersøgelse af, hvordan en række parametre i en elektrisk maskine
varierer, når luftspaltediameteren øges e gange fra Di til D2. Skaleringen er medtaget,
fordi de forhold, der gælder for maskiner med konstant omløbstal, ikke gælder for en
direkte drevet vindmøllegenerator, hvor omløbstallet reduceres for stigende effekt.
I skaleringen skelnes der mellem hurtigløbende maskiner (2 og 4-polet) og mangepole-
de direkte drevne maskiner. De hurtigløbende maskiner har i det følgende intet index,
og de mangepolede direkte drevne maskiner har index 1.
Den nominelle værdi for statorfrekvensensen (fs,nom=:P'nnoin/60) er holdt konstant
uafhængig af den nominelle effekt, og er valgt til henholdsvis 50Hz for de hurtigløben-
de maskiner og 25Hz for de mangepolede maskiner (Afsnit 4.2).
L/r er valgt til 1.27 for de hurtigløbende maskiner, fordi deres aktive længde L derved
bliver lig luftspaltediameteren D. For de mangepolede direkte koblede vindmøllege-
neratorer bør L/r vælges mellem 2 og 4 (Afsnit 4.2), hvorfor der både er vist simu-
leringsresultater for maskiner, hvor L/r er lig 2, og for maskiner hvor L/r er lig 4.
Luftgabslængden er i følge appendix C valgt til g=D/1000 for de direkte drevne
maskiner og til g«2-10'4+D/250 for de hurtigløbende maskiner, hvor både
luftspaltediameteren D og luftgabslængden g er i meter.
Det antages, at blikket udnyttes lige meget i alle maskiner, og at flux-tætheden i
luftgabet ikke kan hæves vilkårligt pga. mætning.
Maskinerne A og A, er, som det er foreslået i Krabbe 1993, skaleret lineært, hvilket
betyder, at forholdet mellem længderne L2 og L, er givet ved L2/L1=D2/D1=e. Som
det er nævnt ovenfor, ønskes der uafhængig af maskinens effekten den samme flux-
tæthed Bf i luftgabet, hvilket klares ved at vælge strømtætheden V J ^ e 1 for
maskinerne A og A,.
Af tabel 4.1 ses det, at for den direkte drevne generator Aj afhænger L/r af effekten
(L2/r2 / L ^ = e), hvilket er urealistisk i praksis, og derfor er maskinerne B og Bl også
medtaget. For maskinerne B og Bj holdes både Bf, J og L/r konstant, og der justeres






















Flux pr. pol ^ 2 /^ ,





(VFE2/P2) / /V r a i /P . )
















































c"2 < . . < e1
€






e2 < . . < el
€ < . . < €2






























































. 7 . 1 tabellen er det vist, hvordan en række parametre ændres, når generatorens
luftgabsdiameter D skaler es e gange (D2=e Dj). A og B er hurtigløbende generatorer,
og Aj og Bj er mangepolede direkte drevet generatorer til vindmølle.
I tabel 4.1 betyder < . . < , at værdien ligger imellem de angivne værdier. Fx. for
maskinen B} er: e5/4 < A2/A, < e2, hvilket betyder at, overflade arealet A2/A! ligger
mellem e5M og e2 afhængig af maskinens effekt.
Resultaterne fra tabel 4.1 er anvendt i afsnit 4.4. til at give en kvalitativ sammen-
ligning af gear/generator løsningen med den gearløse løsning.
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4.4 Sammenligning af direkte koblede synkrongeneratorer med 4-
polede generatorer med gear
I sammenligningen er der lagt vægt på den fysiske størrelse, virkningsgraden, vægten
og kølingen, fordi det er væsentlige faktorer for et transmissionssystem til en
vindmølle. De værdier, som ligger til grund for de efterfølgende grafer forefindes i
appendix F, hvor dimensioneringen af generatorerne er foretaget.
Luftspaltediameter og den aktive længde af vindmøllegeneratorer
Luftspaltediameterne for maskinerne B og B{ er i figur 4.4 skitseret som funktion af
den nominelle effekt.
1: Mangepolet PM-gener'ator (keramiske, L/t-4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/t-2)
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/t-4)
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/t«2)
5: Mangepolet generator med viklet rotor (L/t-2)
6: 4-polet PM-generator (NdFeB, L / T - 1 . 2 7 )
5 0 0 10 0 0
Generatorens nominelle effekt P n o m [kW]
Figur 4.4 Luftspaltediameteren D som funktion af den nominelle effekt Pnom.
De fuld optrukne linjer er dem, som skaleringen giver, og cirklerne/stjernerne er
værdier for generatorer, som er designet med Matlab og PC-programmet PSYN.
PSYN er udviklet i 1994 af tidl. professor, doktor Ulrik Krabbe.
I følge figur 4.4 ligger luftspaltediameteren mellem 2.7m (L/r=4) og 3.4m (L/r=2)
for en 500kW mangepolet PM-generator til en gearløs vindmølle. Til sammenligning
er luftspaltediameteren for en 500kW direkte drevet synkrongenerator med viklet rotor
ca. 4m. Ved 1500kW er luftspaltediameteren mellem 5.4m (L/r=2) og 6.8m (L/r=4)
for PM-generatorerne, hvorimod den er ca. 8.Om for en direkte drevet synkronge-
nerator med viklet rotor. Som det også er nævnt tidligere i denne rapport, er det af
transportmæssige grunde en fordel at vælge en PM-generator fremfor en generator med
viklet rotor.
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Generatorernes aktive længde er vist i figur 4.5 som funktion af den nominelle effekt.
1
Cl . 2 S
0 2
ri i
1: Mangepolet PM-gener'ator (keramiske, L/t -4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/f-2)
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/t-4)
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 2 )
S: Mangepolet generator med viklet rotor (L/t-2)
6: 4-polet PM-generator (NdFeB, L/t-1.27)
2 og 4
r
» o o IOOO i r< o o
Generatorens nominel le effekt P n o m [kW]
4.5 Den aktive længde L for vindmøllegeneratorer som funktion af den
nominelle effekt Pnom.
Det ses af figur 4.5, at den aktive længde er mindre end 0.65m for alle generatorer,
hvorfor den imodsætning til diameteren ikke burde give nogle transport- eller
produktionsmæssige problemer.
Materialeforbrug til generatorerne
Af tabel 4.1 ses endvidere, at for de to hurtigløbende maskiner A og B er volumenet
af magneterne proportional med effekten (A: og B: Vm2/P2 / Vml/P, = 1). For de
mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer Ax og B2 vokser volumenet af
magneterne hurtigere end effekten (A,:
„3/4\
/ Vml/P1 = e og B,: Vm2/P2 / VmI/P, =
Som funktion af effekten er magnetvolumenet skitseret i figur 4.6 for en 4-polet PM-
generator (maskintype B) og for de mangepolede direkte drevne PM-generatorer til
vindmøller (maskintype Bx).
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1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T-4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T -2)
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 4 )
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T « 2 )
5: 4-polet PM-generator (NdFeB, L / T - 1 . 2 7 )
500 1000
Generatorens nominelle effekt P n o m [kW]
Figur 4.6 Magnetforbruget som funktion af den nominelle effekt Pm
Af figur 4.6 ses det, at når effekten øges, stiger mængden af magnetmaterialer
hurtigere for en direkte drevet PM-generator til vindmøller end for en 4-polet PM-
generator. En direkte drevet PM-generator til vindmøller er derfor mest velegnet til
mindre vindmøller, når der kun ses på prisen af magneterne. Det skyldes, at forbruget
af de relative kostbare magneter vokser kraftig med effekten.
I figur 4.7 er kobberforbruget vist som funktion af effekten for en 4-polet PM-
generator og for de mangepolede direkte drevne synkrongeneratorer til vindmøller.
1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T"4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/t-2)
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 4 )
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 2 )
S: Mangepolet generator med viklet rotor (L/T-2)
6: 4-polet PM-generator (NdFeB, L/t-1.27)
5
Generatorens nominelle effekt Pn [kW]
Figur 4.7 Kobberforbruget som funktion af den nominelle effekt Pm
Det ses, at kobberforbruget til en mangepolet direkte drevet generator med viklet rotor
er betydelig større end kobberforbruget til en mangepolet direkte drevet PM-generator.
Vægten af kobberet til en mangepolet direkte drevet generator med viklet rotor svarer
omtrent til den samlede vægt af magneter plus kobber til en mangepolet direkte drevet
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PM-generator med keramiske magneter.
Jernforbruget til generatorerne er vist som funktion af effekten i figur 4.8.
S i
1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T-4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T-2)
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 4 )
'4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 2 )
S: Mangepolet generator med viklet rotor ( L / T - 2 )
6: 4-polet PM-generator (NdFeB, L / T - 1 . 2 7 )
5 00 1000 1500
Generatorens nominelle effekt P_ [kW]
Figur 4.8 Jernforbruget som funktion af den nominelle effekt Pnom.
Det ses, at forbruget af jern til en mangepolet direkte drevet PM-generator med
keramiske magneter er noget større ( « 3 tons ved 500kW) end jernforbruget til en
mangepolet direkte drevet PM-generator med NdFeB-magneter. En mangepolet direkte
drevet PM-generator med keramiske magneter bliver derfor betydelig tungere end en
mangepolet direkte drevet generator med NdFeB-magneter, fordi der både bruges mere
magnetmateriale og mere jern. En mangepolet direkte drevet generator med viklet rotor
er pga. af kobbervægten også betydelig tungere end en mangepolet direkte drevet PM-
generator med NdFeB-magneter.
Vægten af transmissionssystemet
Vægten af transmissionssystemet er vigtig, fordi det har betydning for dimensio-
neringen af resten af vindmøllen, og fordi prisen på vindmøllen tildels afhænger af
matrialeforbruget.
Vægten for transmissionssystemet bestående af en asynkrongenerator og et gear er
oplyst af fabrikanterne (ABB og Flender), hvorimod der er nogen usikkerhed på




























Tabel 4.2. Vægten af transmissionssystemers til en 5OOkW konventionel vindmølle og
til en 500kW gearløs vindmølle.
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Ud fra de angivne vægte i tabel 4.2 forventes det, at til en 500kW vindmølle vil en 4-
polet asynkrongenerator med gear være henholdsvis lettere end en mangepolet direkte
drevet PM-generator med keramiske magneter og en mangepolet direkte drevet































Tabel 4.3. Vægten af transmissionssystemerne til en 15OOkW konventionel vindmølle
og til en 1500/cW gearløs vindmølle.
Af tabel 4.3 ser det ud til, at for en 1500kW vindmølle bliver vægten for et transmis-
sionssystem uden gear noget tungere end et konventionel transmissionssystem.
Vægtmæssigt bliver det derfor mindre og mindre attraktiv at anvende det gearløse
koncept fremfor gear/generator løsningen, når effekten øges.
Virkningsgraden for transmissionssystemet
Normalt siges det, at store maskiner har en høj virkningsgrad, hvilket også er korrekt
for maskiner, hvor omdrejningstallet er konstant (fx. 1500rpm) uafhængig af
maskinens nominelle effekt. Men, som det er vist i dette afsnit, er forholdet noget
anderledes for en mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator, fordi omløbstallet
reduceres for stigende nominel effekt.
Af tabel 4.1 ses det, at forholdet mellem kobbertabet og den nominelle effekt (PCU2/P2)
/ (Pcui/Pi) aftager med e"1 for de hurtigløbende maskiner B og med e"1/4 for de
mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer B,. Da eksponenten er mindre for
maskintype B end for maskintype Bl er det lettere at opnå en høj virkningsgrad for en
4-polet generator end for en mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator.
I figur 4.9 er virkningsgraden ved fuldlast vist som funktion af den nominelle effekt,




1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T«4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L / T - 2 )
3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, IVt-4)
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L/T«2)
5: Mangepolet generator med viklet rotor (L/T -2)
6: Standard 4-polet asynkrongenerator
1 og 3 2 og 4
5
Figur 4.9 Virkningsgraden som funktion af den nominelle effekt for en 4-polet
asynkrongenerator og for de mangepolede direkte drevne synkrongeneratorer.
Af figur 4.9 ses det, at for generatorer over 500kW er virkningsgraden ved fuldlast ca.
1.5% højere for en standard 4-polet asynkrongenerator end for en mangepolet direkte
drevet vindmøllegenerator. Det ses også, at virkningsgraden for en mangepolet direkte
drevet PM-generator til vindmøller er uafhængig af L/r.
Herefter undersøgtes virkningsgraden fra hovedakslen til forsyningsnettet. I den
konventionelle vindmølle skal tabet i gearet medregnes, og i den gearløse vindmølle
skal tabet i frekvensomformeren medregnes. Disse tab er medtaget i tabel 4.4, hvor





































Tabel 4.4. Virkningsgraden for transmissionssystemerne til en 500kW konventionel
vindmølle og til en SOOkW gearløs vindmølle. Værdierne i parenteser er for en
"konventionel" vindmølle, som er koblet til elnettet via en frekvensomformer.
Fuldlast virkningsgraden for transmissionssystemet til en konventionel vindmølle er ca.
94.2%, hvilket er ca. 2% højere end virkningsgraden for transmissionssystemet til en
gearløs vindmølle. Ved høje vindhastigheder kan dette medføre, at virkningsgraden for
en gearløs vindmølle bliver mindre end virkningsgraden for en konventionel vindmølle.
Men, som det er beskrevet i appendix E, er forholdene omvendt ved reduceret last.
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Af tabel 4.4 ses også, at hvis en 500kW konventionelle vindmølle kobles til elnettet
via en frekvensomformer bliver fuldlast virkningsgraden for dette transmissionssystem
(gear, generator og frekvensomformer) ca. 1% lavere end virkningsgraden for et
transmissionssystem til en gearløs vindmølle.
Kølingen af vindmøllegeneratorer
For store lukkede maskiner, hvor der ikke anvendes forceret køling, er det ofte
problematisk at udnytte materialerne optimalt pga. manglende kontrolleret køling.
Køleproblemerne er formodentlig mindre for en mangepolet direkte drevet vind-
møllegenerator end for en hurtigløbende generator. Årsagen til dette er, at for en
generator til en gearløs vindmølle stiger overfladearealet hurtigere end kobbertabet (Bj:
1 < A2/PCU2 / A,/PCUI < e3/4), når effekten øges, hvilket ikke er tilfældet for en
hurtigløbende generator (B: A2/PCU2 / Al/?cm = 1). Dette er også vist i figur 4.10,
hvor forholdet mellem overfladearealet og tabet (kobbertab 4- jerntab) er indtegnet som
funktion af den nominelle effekt.
1: Mangepolet PM-generator (keramiske, L/T-4)
2: Mangepolet PM-generator (keramiske, L / T - 2 )
• 3: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 4 ) 5 ,
4: Mangepolet PM-generator (NdFeB, L / T - 2 )
. S: Mangepolet generator med viklet rotor (L/t-
0 r.an IOOO ir.00
Generatorens nominelle effekt P n o m [kW]
Figur 4.10 Forholdet mellem overfladeareal og tabsejfekt som funktion af den
nominelle effekt Pnom.
Af figur 4.10 ses det også, at forholdet mellem overfladearealet og tabet reduceres, når
L/r øges fra 2 til 4. Dette er endnu en grund til ikke at vælge L/r større end 4, da
kølingen ellers kan blive for dårlig.
4.5 Fremstilling af en mangepolet synkrongenerator
En mangepolet synkronmaskine i størrelsen 500kW-1500kW er væsentlig anderledes
at fremstille end en konventionel asynkrongenerator. Der er to ting der primært
adskiller de to generatortyper.
- For det første er en mangepolet direkte drevet synkronmaskine til vindmøller fysisk
stor. Dette gør, sammen med de seriestørrelser der kan forventes, at fremstillingen vil
være præget af manuelt arbejde i modsætning til asynkronmaskiner, der i høj grad
fremstilles på automatiserede produktionslinjer.
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- For det andet er anvendelsen og håndteringen af permanente magneter. Der er flere
måder, hvorpå de kan håndteres. Ved keramiske magneter kræves der fluxforstærkning
for at få tilstrækkelig flux-tæthed i luftgabet, og det er derfor ikke muligt at
opmagnetisere magneterne efter, at de er monteret i rotoren. Magneterne kan istedet
monteres ved at skubbe dem ind i rotoren efter, at den er monteret i statoren. Denne
teknik anvendes bla. af Belt Electric. For maskiner med højeffektive magneter (fx.
NdFeB) er det muligt at undvære fluxforstærkning, og magneterne kan derfor limes
fast på overfladen af rotoren. På disse maskiner kan magneterne opmagnetiseres efter,
at de er limet fast. Derved bliver det betydelig lettere at arbejde med magneterne. Hvis
der anvendes fluxforstærkning gælder de samme bemærkninger som for de keramiske
magneter.
Uanset om der anvendes keramiske magneter, NdFeB-magneter eller en viklet rotor,
vil der altid være et stort indhold af manuelt arbejde forbundet ved fabrikationen af en
mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator i sammenligning med en standard
asynkrongenerator.
4.6 Priser for transmissionssystemet
kWh-prisen er afgørende for om det er rentabel at skifte fra gear/generator løsningen
til en mangepolet direkte drevet synkrongenerator med frekvensomformer. Prisen for
transmissionssystemet er væsentlig for kWh-prisen, og der er derfor indhentet
omtrentlige priser fra fabrikanter af generatorer, gear og frekvensomformere. Alle
priser er i 1994 DKK, og de skal tages med forbehold, da der ikke er foregået en
egentlig forhandling. Specielt er prisen for den direkte drevet generator usikker, fordi
det pt. kun er Enercon, som fremstiller direkte drevne vindmøllegeneratorer over
lOOkW, og sælger kun vindmøller og ikke generatorer.
500kW 4-polet asynkrongenerator
Gear til en 500kW vindmølle
Kondensatorbatterier + soft-start tyristorer
4-polet asynkrongenerator + gear til en 500kW vindmølle
Direkte drevet 500kW PM-generator til gearløs vindmølle
Frekvensomformere til en 500kW PM-generator
Direkte drevet PM-generator og frekvensomformer til en 500kW vindmølle
Prisforskel mellem 4-polet asynkrongenerator 4- gear og direkte drevet PM-
generator + frekvensomformer til 500kW vindmøller
Frekvensomformer til en 500kW 4-polet asynkrongenerator
4-polet asynkrongenerator + gear + frekvensomformer til en 500kW vindmølle
Prisforskel mellem 4-polet asynkrongenerator-I- gear + frekvensomformer og












Tabel 4.5. Priserne for transmissionssystemer til 500kW vindmøller.
Tabel 4.5 viser, at for en 500kW vindmøller er det ikke umiddelbart økonomisk
fordelagtig at erstatte gearet og asynkrongeneratoren med en direkte drevet PM-
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generator med en tilhørende frekvensomformer pga. mer prisen på 525.000 kr.
Den gearløse vindmølle i tabel 4.5 kan uden ekstra omkostninger køre med variabelt
omdrejningstal (pga. frekvensomformeren), hvilket ikke er tilfældet for en konventionel
vindmølle. Da den internationale udvikling går mod vindmøller med variabelt
omdrejningstal (Kenetech Windpower (USA), Markham (UK), Floda, Enercon (D),
Lagerwey (NL)) er prisen for en mangepolet direkte drevet PM-generator + frekven-
somformer til en gearløs vindmølle også sammenlignet med prisen for et gear +
asynkrongenerator + frekvensomformer til en "konventionel" vindmølle. Af tabel 4.5
ses det, at til en 500kW vindmølle er transmissionssystemet til den gearløse kun ca.
175.000 kr. dyrere end transmissionssystemet til en "konventionel" vindmølle med
variabelt omdrejningstal.
I tabel 4.5 er der anvendt samme pris for frekvensomformeren til asynkrongeneratoren
og til PM-generatoren, fordi det forventes, at der vil blive benytte samme type
frekvensomformer til de to generatortyper (afsnit 3.3).
Prisforskellen mellem PM-generatorer og en generator med viklet rotor
I appendix F er priserne udregnet for de aktive materialer (jern, kobber og magneter)
til de mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer.
Pnon, = 500 kW































Tabel 4.6. Priser for de aktive materialer til de mangepolede direkte drevne
vindmøllegeneratorer. Der er anvendt materiale priser fra 1994.
Omkostningerne til statorhuset, lejerne, akslen, forbindelsen mellem akslen og rotorens
magnetisk aktive dele, arbejdsløn, fortjeneste, etc. skal lægges til prisen for de aktive
materialer for at få den samlede pris for generatoren. Priserne for de aktive materialer
giver dog en idé om generatorens totale pris. Ud fra tabel 4.6 ser det derfor ud til, at
PM-generatorerne med NdFeB-magneter vil pt. koste mere end de to andre ge-
neratortyper. Desuden ser det af tabel 4.6 ud til, at prisforskel mellem generatoren
med viklet rotor og PM-generatoren med keramiske magneter vil være beskeden.
4.7 Diskussion
Der er formodentlig to grunde til, at Enercon har valgt en generator med viklet rotor
istedet for en PM-generator:
1: Produktionsteknikken er velkendt fra direkte drevne generatorer til vand-
kraftværker,
2: permanente magneter har været kostbare, og
3: der kan benyttes en simplere frekvensomformer, fordi den inducerede spæn-
dingen kan styres med magnetiseringensstrømmen.
Men det ser ud til, at PM-generatoren er fremtidens generator til gearløse vindmøller,
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fordi yderdiameteren er mindre, og virkningsgraden er højere ved dellast. Desuden
bliver magnetmaterialer formodentlig billigere, hvilket formendentlig ikke er tilfældet
for jern og kobber.
Som det også er påpeget i afsnit 4.6 skal priserne i tabel 4.5 tages med nogen
forbehold. Men af tabel 4.5 kan det dog konkluderes, at den direkte drevet vind-
møllegenerator med tilhørende frekvensomformer til en 500kW gearløs vindmølle skal
koste mindre end 825.000 kr. for at være billigere end transmissionssystemet til en
"konventionel" vindmølle med tilhørende frekvensomformer.
4.8 Alternative løsninger for generatorer til gearløse vindmøller
Udover den her betragtede løsning: En mangepolet synkrongenerator (radialflux) med
tilhørende frekvensomformer, er der en række andre muligheder. Det drejer sig
primært om transversalfluxmaskiner.
Referencerne Weh 1988 og Weh 1991 påpeger, at til vindmøller er det muligt at lave
transversalfluxmaskinen lettere og mere kompakte end radialfluxmaskinen. Men pro-
duktionsomkostningerne er i følge Siemens Niirnberg (Dr. Georg Moller) imidlertidig
betydelig højere end for en tilsvarende radialfluxmaskine. Endvidere er der også en
række spørgsmål der ikke er besvaret i forbindelse med konstruktionen og frem-
stillingen af disse maskiner. Fx. i referencerne Weh 1988 og Weh 1991 benyttes
designbetingelser (fx. højere omløbstal), som ikke passer til danske vindmøller.
Et andet alternativ er at anvende flere mindre maskiner istedet for een stor. Dette kan
enten realiseres ved mekanisk at koble flere maskiner sammen eller ved at opbygge
maskinen i "stages" (flere statorer ved siden af hinanden i samme statorhus). I tabel
4.6 er det vist, hvilke konsekvenser det har for en 1500kW gearløs vindmølle, at
anvende 5 stk. generatorer, som normalt benyttes i en 500kW gearløs vindmølle,
istedet for een på 1500kW. (Der skal benyttes 5 og ikke 3 generatorer, fordi
vindmøllens nominelle omløbstal reduceres fra 35.5rpm til 20.5rpm, når den nominelle
effekt øges fra 500kW til 1500kW).
Omløbstallet n [rpm]
Antal maskiner





Vægt rotor- og statorjern [kg]















































Tabel 4.7. Sammenligning af at anvende flere små generatorer versus een stor.
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Det ses af tabel 4.6, at materialeforbruget stiger, og virkningsgraden falder, når der
benyttes 5 mindre maskiner i stedet for een stor. Det virker derfor ikke umiddelbart
særlig attraktiv at anvende flere mindre generatorer i stedet for een stor.
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5 Konklusion
I de senere år har der været en stigende interesse for vindmøller uden gear, og
formålet med denne rapport er at undersøge og belyse anvendelsen af mangepolede
generatorer som er direkte forbundet til vindmøllens hovedaksel.
Først er de grundlæggende designkrav til transmissionssystemet for en vindmølle
opstillet. Konklusionen af denne undersøgelse er, at synkrongeneratoren er den mest
egnede maskine som direkte drevet vindmøllegenerator. Synkronmaskinen findes både
med viklet rotor og med permanente magneter. På trods af, at fx. Enercon anvender
en synkrongenerator med viklet rotor i deres gearløse vindmølle, er der flere forhold,
som indikerer, at fremtidens direkte drevet vindmøllegenerator bliver med permanente
magneter.
Tabene i transmissionssystemet reduceres, hvorved årsproduktionen for
vindmøllen stiger, når feltviklingen for en given generator udskiftes med
permanente magneter.
En generator med permanente magneter kan laves med mindre yderdiameter
end en maskine med viklet rotor for samme virkningsgrad, hvilket både har
betydning ved fabrikationen og transporten af generatoren.
Prisen på permanente magneter er faldende, og det må derfor forventes, at
prisforskellen mellem en permanent magnetiseret generator og en generator
med viklet rotor reduceres.
Virkningsgraden ved dellast for en permanent magnetiseret generator er højere
end for en generator med viklet rotor.
For at undersøge fremtidsperspektiverne for gearløse vindmøller er der foretaget en
sammenligning af et transmissionssystem til en konventionel vindmølle (gear +
asynkrongenerator) med et transmissionssystem til en gearløs vindmølle (synkronge-
nerator + frekvensomformer). I sammenligningen er følgende undersøgt: Generatorens
fysiske størrelse, vægten af generatoren, virkningsgraden og prisen for generatoren.
I følge denne sammenligning er der flere grunde til, at det tilsyneladende ikke er
attraktivt på nuværende tidspunkt at skifte fra den konventionelle gear/generator
løsning til den gearløse løsning.
Prisen for gearet og generatoren til en konventionel vindmølle er noget mindre
end prisen for en mangepolet synkrongenerator med tilhørende frekvensomfor-
mer til en gearløs vindmølle ( « 525.000 i 1994 DKK for en 500kW
vindmølle) .
For gearløse vindmøller over 750kW kan der opstå transportmæssige pro-
blemer pga. generatorens meget store yderdiameter.
Det er pt. ikke økonomisk attraktivt at skifte teknologi; men dette forhold vil måske
ændre sig indenfor nogle år, fordi der både foregår udvikling indenfor nye typer af
permanente magneter og effekthalvledere. Dette vil formodentlig medføre en reduktion
af prisen for generatorer og frekvensomformere til gearløse vindmøller.
I sammenligningen med en konventionel vindmølle forventes det, at en gearløs
vindmølle har flere fordele:
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Bedre og mere veldefineret holdbarhed og mindre vedligeholdelsesudgifter.
Forbedret spændingskvalitet på elnettet, da både den aktive og reaktive effekt
kan kontrolleres.
Der er uden ekstra omkostninger mulighed for variabelt omdrejningstal,
hvilket ved reduceret last øger vindmøllens effektivitet, reducerer den
aerodynamiske støj fra vingerne, og reducerer lasterne.
De to sidste punkter skyldes frekvensomformeren, og kan derfor også opnås for en
konventionel vindmølle ved at koble den til elnettet via en frekvensomformer.
Generatoren og frekvensomformeren til en 500kW gearløs vindmølle er kun ca.
175.000 kr. (1994 DKK) dyrere end gearet, generatoren og frekvensomformeren til
en "konventionel" vindmølle med variabelt omdrejningstal. Så for vindmøller med
variabelt omdrejningstal kan det allerede på kort sigt blive økonomisk attraktivt at
anvende den gearløse løsning istedet for den konventionelle gear/generator løsning.
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Det bestrøgne areal = 7r(Drotor/2)2
[m2]
[m2]
Fluxtætheden i magneterne i det arbejdspunkt hvor energiindholdet er støfsl]












Feltstyrken i magneterne i det arbejdspunkt, hvor energiindholdet er
Den magnetiske feltstyrke i magneterne
Effektivværdien af statorstrømmen
Effektivværdien af strømtætheden i statorviklingen
Effektivværdien af strømtætheden i feltviklingen
Effektivværdien af strømbelægningen
kobberfyldfaktoren ( « 0.5)

















Fasevinklen mellem polhjulsspænding E og fasestrømmen Is
Skaleringsfaktor
Virkningsgraden
Spredningskoefficient permanente magneter (1.10 < i < 1.25)
Luftensmassefylde (1.225kg/m3)
Poldelingen 7r-D/(2p)
Flux pr. pol (effektivværdi)
Vinkelhastigheden = 2-7rn/60
















































Dette appendix omhandler forskellige typer af permanente magneter til PM-ge-
neratorer. Det er endvidere vist, hvordan permanente magneter udnyttes optimalt, da
de er relative kostbare. Disse resultater er anvendt i designet af PM-generatorerne i
appendix F.
Den aktive volume for en generator er givet ved:




hvor det er antaget, at strømbelægningen K er proportional med flux-tætheden Bf i
luftgabet (appendix F).
Derefter antages det, at luftgabslængden stiger lineært med luftspaltediameteren




g « D - <B-2)
V oc —L v
ym E v*
Magnetvolumen (Vm) er derfor proportional med luftgabsinduktionen i anden (Bf2),
generatorens aktive volume (Vborc) og omvendt proportional med magneternes
energiindhold (Em = -H^-Bn,). Energiindholdet Em er vist i figur B.l som funktion af
den magnetiske feltstyrke (Hm) i magneternes arbejdspunkt for tre typiske materialer:
Keramiske magneter (hård ferrit, Barium-Ferrit), Samarium-Cobolt magneter (Sm2Co17)
og Neodynium magneter (NdFeB).
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Figur B. 1 Flux-tætheden Bm og energiindholdet Em som funktion af den magnetiske
feltstyrke Hm.
Af figur B.l ses det, at når (Hm,Bm) * (Hd,Bd) er energiindholdet Em maximal og
magnetvolumen minimalt. De væsentligste størrelser, der karakteriserer de tre
magnettyper, som kunne tænkes anvendt i en mangepolet direkte drevet PM-generator



























Tabel B.L Karakteristika for permanente magneter, som kunne tænkes anvendt i
mangepolede PM-generatorer til gearløse vindmøller.
Af tabel B.l ses det, at det på nuværende tidspunkt er økonomisk mest fordelagtigt at
vælge keramiske magneter, fordi forholdet mellem kiloprisen og den maximale
energiindhold er mindst. Desværre er energiindholdet pr. kg lavt for keramiske
magneter, hvilket medfører, at en mangepolet direkte drevet PM-generator med
keramiske magneter bliver betydelig tungere end en mangepolet direkte drevet PM-
generator med NdFeB-magneter (se afsnit 4.4).
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C Luftgab
Det ses af formel B.2 (appendix B), at magnetvolumenet stiger proportionalt med
luftgabet. Der er i litteraturen beskrevet forskellige udtryk for, hvordan luftgabslæng-
den kan og bør vælges for en elektrisk maskine, hvilket er vist i figur C l .
A i r q a p a s f u n r t i o n o f t h e d i a m e t e r ( f s =
Diameter [m]
Figur Cl Luftgabslængden som funktion af luftspaltediameteren.
Af figur C l ses det, at der er stor forskel på de 6 forskellige explicite udtryk, hvilket
kan skyldes, at:
1: formel 2 (Krabbe 1993) og 3 (Richter 1951) er fra henholdsvis 30'erne og
40'erne og formel 1, 4 og 5 er fra 80'erne (Levi 1984),
2: formel 1 og 3 er for en synkronmaskine med viklet rotor, hvor man ofte med
fordel kan vælges et større luftgab pga. reaktanserne,
3: formel 4, 5 og 6 (Levi 1984) er for asynkronmaskiner med kortslutningsrotor,
hvor det er vigtig at den gensidige induktans er stor, hvilket kræver et lille
luftgab,
4: der er anvendt forskellige polpar antal (formel 1: p = 13, formel 4: p=42 og
formel 5: p=73), og
5: der er endnu ingen produktionserfåringer med mangepolede maskiner. Udover
Enercon er der ingen firmaer, som fremstiller mangepolede vindmøllege-
neratorer over 50 kW, og det er ikke sikkert, at de explicite udtryk i figur C 1
gælder for mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer.
De magnetiske kræfter har i følge Siemens Niirnberg (Dr. Georg Moller) stor
indflydelse på valget af luftgabslængden. Dette er skitseret i figur C 2 , hvor der er vist
en maskine, hvor luftgabslængden varierer langs stator periferien.
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Stator
Figur C. 2 Princip skitse til illustration af udbøjning. Fg er kraften på akslen
hidrørende fra vingerotoren.
Virkningen af luftgabsvariationen er udregnet i tabel C l , hvor de magnetiske kræfter
er vist for to næsten identiske direkte drevne vindmøllegeneratorer (1500kW,
nnom==20.5 rpm og p=72 polpar). Forskellen mellem de to generatorer er middelværdi-
en af luftgabslængden.
Flux-tætheden i luftgabet Bf
Luftspaltediameteren D





















Tabel Cl. Data for to 1500kW direkte drevne vindmøllegeneratorer med forskellig
middel luftgabslængde.
Som det er forventet, vokser summen af de magnetiske kræfter ved samme udbøjning
(2 mm), når middel luftgabslængden reduceres. Endvidere ses det, at for begge
maskiner er de magnetiske kræfter noget større end tyngdekraften på statoren.
I praksis vil det være næsten umuligt at fremstille en maskine med 6.9 m luftspaltedia-
meter og kun 4.0 mm luftgab, da kravene til produktionsnøjagtighed bliver vanskelig
at opfylde.
Luftgabslængden er derfor et kompromis mellem:
1: Luftspaltediameteren
2: Tyngdekraften og de magnetiske kræfter
3: Lejerne, akslen og rammen
4: Termisk udvidelse
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5: Forbrug af materialer
6: Flux-tætheden i luftgabet
7: Reaktanserne
8: Produktionstolerancer
I denne rapport er luftgabet g valgt til D/1000 (kurve 3 i figur C l ) for de direkte
koblede generatorer. Dette valg er gjort, fordi det i følge Siemens (Ing. Joachim
Frauenhofer) og Schorch ikke er hensigtsmæssig pga. produktionstolerancer at vælge
luftgabet mindre for en maskine, hvor statoren skal opbygges i sektioner (D>2.0m).
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D Transport
Dette appendix omhandler muligheder og begræsninger for at transporterer en
mangepolet direkte drevet vindmøllegenerator. Konventionelle vindmøller transporteres
normalt i 40 fods container, fordi det er nemt og billigt. Omridset af en standard 40
fods container er vist i figur D. l .
A
V
Figur D.l Omridset af en standard 40 fods container
hvor
Længde L=12m, bredde b=2.35m, højde h=2.55m og diagonallængde Lc=3.46m
Ud fra diagonallængden og højden kan det ses, at maskinens yderdiameter kan vælges
op til ca. 3.Om, hvis generatoren skal kunne transporteres i en 40 fods container. Ved
større maskiner er det nødvendigt at transportere generatoren på en blokvogn.
Afhængig af bredden kan transporten enten foregå uden eller med politieskorte.
Uden politieskorte er:
Max. bredde b=2.35m, max. højde h=3.50m og max. diagonallængde Lc=4.22m
og med politieskorte er:
Max. bredde b=4.00m, max. højde h=3.50m, max. diagonallængde Lc=5.32m
Der er derfor muligt at transportere maskiner med yderdiametre op til henholdsvis ca.
4.Om og ca. 5.Om afhængig af, om transporten foregår uden eller med politieskorte.
For endnu større maskiner er det ofte nødvendig at samle generatoren på det sted, hvor
den skal stå, hvilket øger omkostningerne betragtelig, fordi
1: der kræves tungt specialværktøj, som også skal transporteres, og
2: generatoren skal først samles og testes på fabrikken, hvorefter den skal skilles
ad, og samles igen på stedet.
Det er derfor af økonomiske grunde tilrådelig at designe de mangepolede direkte
drevne vindmøllegeneratorer, så deres yderdiameter bliver mindst muligt.
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E Virkningsgraden for en mangepolet di-
rekte drevet PM-generator sammenlignet
med en 4-polet asynkrongenerator
I dette appendix sammenlignes virkningsgraderne for en standard 4-polet asynkron-
generator med en mangepolet direkte drevet PM-generator. For at kunne foretage
denne sammenligning er det nødvendigt at kende de elektriske tab i maskinerne, hvilket
er udregnet ud fra generatorernes ækvivalentdiagrammer.










Figur E.l Ækvivalentdiagram for en PM-generator.
hvor L er summen af spredningsinduktansen og den synkrone induktans, Rj er
viklingsmodstanden, E er polhjulsspændingen, Us er statorspændingen (klemspændin-
gen), og 1^  er statorstrømmen.
I dette appendix benyttes følgende værdier: Pnom=500kW, nnom=35.5rpm, p=42,
fs,nom=24.9Hz, Enom=380.5V, R,=26.6mQog L=2.27mH.
Ækvivalentdiagrammet for en standard 4-polet asynkrongenerator er vist i figur E.2.
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Figur E.2 Ækvivalentdiagram for en asynkrongenerator.
hvor Rj er statormodstanden, R2 er rotormodstanden, Rn, repræsenterer jerntabet, Lj
er spredningsinduktansen i statoren, L2 er spredningsinduktansen i rotoren og M er den
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gensidige induktans.
Der benyttes følgende nominelle værdier: Pnom=500kW, n„=1528rpm, p=2,
fSnom=50Hz, Usnom=400V, Enom=413.0V, R^S.OmO, R2=16.0m0, Rm=105fl
M = 12.7mH.
Da PM-generatoren skal forbindes til en frekvensomformer kan der anvendes
forskellige styrestrategier, hvoraf to er vist i figur E.3.
Control 1 Control 2a Control 2b
Figur E.3 Vektordiagrammer (strømme og spændinger) for de to styrestrategier af
PM-generatoren.
Når Control 1 i figur E.3 anvendes, er cosfø) = l (statorstrømmen i fase med
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Figur E.4 Virkningsgraden, cos((p) og I/ISinom som funktion af effekten når PM-
generatoren styres efter Control strategi L
hvor Is,nom=522A, Us>nom=318.9V, costønom)) = l og , „ = 9 5 . 0 % .
Når der anvendes en ægte firekvadrant frekvensomformere (Afsnit 3.3, figur 3.2) kan
cosfø) kontrolleres, hvilket er benyttet i Control 2a figur E.3, hvor Is styres, så den
er i fase med E, fordi kobbertabet derved minimeres. Når effekten stiger, skal Us øges,
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hvilket fortsætter indtil Us bliver lig Enom, hvorefter \ drejes i forhold til E (se Control
2b, figur E.3). Resultaterne, når Control 2 anvendes, er vist i figur E.5.
g 0 . 8
5








0 . 2 0 . 4
F/g«r £.5 Virkningsgraden, cos(<p) og I/l5inom som funktion af effekten når PM-
generatoren styres efter Control strategi 2.
hvor Is,nom=456A, Us,nom=380.5V, costønom)) =0.958 og 7^=96.0%.
Ved fuldlast er virkningsgraden ca. 1% højere (96.0% kontra 95.0%), når Control 2
anvendes i stedet for Control 1. I figur E.6 ses virkningsgraden for en 500kW
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Control 1)
Figur E. 6 Virkningsgraden som funktion af effekten for en direktekoblet PM-
generator og en standard 4-polet asynkrongenerator.
Det ses, at ved fuldlast er virkningsgraden for asynkrongeneratoren ca. 1 % større end
for PM-generatoren. Men under 30% af fuldlast er virkningsgraden for PM-
generatoren højere end virkningsgraden for asynkrongeneratoren.
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F Beregningsresultater
Dette appendix indeholder beregningsresultater for de vindmøllegeneratorer, som er
benyttet i denne rapport.
Af formel B. 1 i appendix B ses det, at den nominelle effekt for en elektrisk maskine
afhænger af flux-tætheden i luftgabet Bf, strømbelægningen K langs statorperiferien,
maskinens aktive volumen V ^ og maskinens omløbstal n.
I beregningerne er det antaget:
at omløbstallet for generatoren er givet ud fra den maksimale tiphastighed
(formel 2.3 afsnit 2.1),
at flux-tætheden Bf ikke kan hæves vilkårligt, pga. mætning, og
at strømbelægningen K ikke kan hæves vilkårligt, bla. pga. kølingen
Det er derfor antaget, at flux-tætheden Bf og strømbelægningen K er begrænset til:
— « 55AlmmT - i
0.6J <. Bf z 0.9T
I
30A/mm z K <; 50A/mm
(F.l)
For generatorerne til de gearløse vindmøller er det desuden valgt at benytte lavere
strømtæthed i synkronmaskinen med viklet rotor (1.8A/mm2) end i PM-generatorerne
(4.0A/mm2) for derved at opnå omtrent samme virkningsgrad for de to generatortyper.
I beregningerne udregnes vægten for den aktive masse, som består af statorblik,
rotorjern, kobber og evt. permanente magneter. Generatorens samlede vægt er vægten
af de aktive materialer plus vægten af statorhus, aksel, lejer og forbindelse mellem
aksel og den magnetiske aktive del af rotoren. For synkronmaskinen med viklet rotor
skal endvidere tillægges vægten af udstyret til overførsel af strømmen til magneti-
seringskredsløbet i rotoren (fx. roterende transformer + dioder). Den samlede vægt
for generatorerne er ikke udregnet i dette appendix, fordi den afhænger af konstruk-
tionsprincipper og materiale valg.
I beregningerne af priserne for de aktive materialer er der anvendt 1994 priser for jern,
kobber og permanente magneter.











Tabel F.l. Materialepriser til generatorer (1994).
Begrundelsen for at udregne priserne for de aktive materialer er, at det giver et estimat
for generatorens samlede pris - omend den samlede pris må forventes betydelig større
end prisen for de aktive materialer.
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Mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer med keramiske magneter
Bm = 0.40T, -Hc = 294kA/m, Bf = 0.80T, K = 45A/mm, J = 4.0A/mm2, L/r = 2.0


































































































































































Tabel F.2. Beregningseksempel for mangepolede direkte drevne PM-generatorer med
keramiske magneter
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Mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer med keramiske magneter
Bm = 0.40T, -Hc = 294kA/m, Bf = 0.80T, K = 45A/mm, J = 4.0A/mm2, L/r = 4.0



































































































































































Tabel F.3. Beregningseksempel for mangepolede direkte drevne PM-generatorer med
keramiske magneter
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Mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer med NdFeB magneter
Bm = 1.12T, -Hc = 844kA/m, Bf = 0.80T, K = 45A/mm, J = 4.0A/mm2, L/T = 2.0



































































































































































Tabel F. 4. Beregningeksempel for mangepolede direkte drevne PM-generatorer med
NdFeB magneter
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Mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer med NdFeB magneter
Bm = 1.12T, -Hc = 844kA/m, Bf = 0.80T, K = 45A/mm, J = 4.0A/mm2, L/r = 4.0



































































































































































Tabel F.5. Beregningeksempel for mangepolede direkte drevne PM-generatorer med
NdFeB magneter
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4-poIede PM-generatorer med NdFeB magneter
Bra = 1.12T, -H, = 844kA/m, Bf = 0.80T, K = 45A/mm, J = 4.0A/mm2,



































































































































































Tabel F.6. Beregningeksempel for 4-polede PM-generatorer med NdFeB magneter
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Mangepolede direkte drevne vindmøllegeneratorer med viklet rotor
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